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Para utilizar a OLT EPON com alguma fonte externa (Baterias, Nobreaks) é

necessário ter em mente a Potência de entrada do sistema. Esta potência seria a

que é fornecida na saída das Baterias/nobreaks. No caso da OLT de 1U ou Mini

Chassi essa potência deve de no mínimo 35W e para a OLT Chassi 3U essa

potência deve ser de 150W. 
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Essas informações serão úteis quando for dimensionar sua estrutura de carga.

Pode-se fazer uso de alguns sites para se ter uma ideia do que pode ser utilizado.

Exemplo: 

 https://www.apc.com/shop/br/pt/tools/ups_selector/

https://www.apc.com/shop/br/pt/tools/ups_selector/
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Exemplo de configuração para OLTs com tensão de alimentação DC:
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OLT 1U 24VDC 

OLT Chassi 3U.


